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ELEVADOR

consultório

diferenciado

A: 11.88 m2

sanit.

pacientes

A: 3.00 m2

sanit.

pac.

A: 2.58 m2

sanit.

pac.

A: 2.58 m2

rouparia

A: 2.17 m2

armazenagem

medicamentos

A: 7.56 m2

sala de 

utilidades

A: 5.93 m2

san. masc.

func.

A: 2.26 m2

sala de aplicação

de medicamentos

A: 8.42 m2

sala de

triagem

A: 7.44 m2

sala de aplicação

de medicamentos

A: 7.44 m2

sala de 

observ. feminina

A: 25.56 m2

banheiro

A: 3.99 m2

banheiro

pacientes

A: 3.70 m2

sala de observ.

pediátrica

A: 13.46 m2

sala de observ.

masculina

A: 31.30 m2

sala de observação
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A: 24.95m2

equipamento

telefonia

A: 4.72 m2
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A: 11.88 m2
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A: 11.88 m2

área de recepção 

e registro de pacientes

A: 6.44 m2

Hall de acesso

A: 28.30 m2

circulação

A: 27.15 m2

circulação

A: 40.43 m2

circulação

A: 11.32 m2

consultório

indiferenciado

A: 6.89 m2

posto de enfermagem

serviço e prescrição médica

A: 10.05 m2
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procedimentos

A: 28.40 m2
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redução de fraturas

A: 22.13 m2
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pac.

A: 3.60 m2

circulação 
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sanit. pac.

masc.

A: 3.31 m2

sanit. pac.

fem.

A: 1.62 m2

sala de

inalação

A: 9.82 m2

Área Coberta para 

Desembarque de Ambulâncias

A: 123,00 m2

arquivo/impressoras

A: 5.28 m2
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e presc. médica

copa func.

A: 8.36 m2
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A: 3.70 m2

d.m.l.
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utilidades

A: 7.04m2
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sala de
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administrativa

A: 8.00 m2

atendimento

A: 5.11 m2

sala de observ.

pediátrica

A: 15.44 m2
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A: 10.63  m2
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TELEFONE

FRIGOBAR

TELEVISOR

TELEVISOR

TELEVISOR

televisor

sala de espera

8 lugares

A: 10.91 m2
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sala de espera
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ALUMÍNIO

VENEZIANADA

Hall de acesso

A: 3.45 m2

sala de espera

3 lugares

A: 15.17 m2
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Hall de acesso

A: 2.30 m2

Hall de acesso

A: 1.78 m2
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e presc. médica
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i: 5%

i: 5%

TELEVISOR

BANCADA EM INOX

COM PIA DE LAVAGEM

CORTINA RETRÁTIL

INSTALAR PISO: MANTA VINÍLICA

ARMÁRIO

COM PORTA

DE ABRIR

BANCADA ALTA COM 3 COMPUTADORES

BANCADA ALTA COM PORTA DE CORRER

LIXEIRAS

LAVATÓRIO

CIRÚRGICO

EM INOX

LIXEIRA
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EDROS ENGENHARIA LTDA - Projetos de Gases Medicinais.

TUBO COBRE DIA. 15mm S/COSTURA CLASSE "A" m 225

TUBO COBRE DIA. 22mm S/COSTURA CLASSE "A" m 75

TUBO COBRE DIA. 28mm S/COSTURA CLASSE "A" m 0

COTOVELO COBRE DIA. 15mm 90° S/C CLASSE "A" Pç 254

COTOVELO COBRE DIA. 22mm 90° S/C CLASSE "A" Pç 9

COTOVELO COBRE DIA. 28mm 90° S/C CLASSE "A" Pç 5

TEE COBRE DIA. 15mm S/COSTURA CLASSE "A" Pç 27

TEE COBRE DIA. 22mm S/COSTURA CLASSE "A" Pç 28

TEE COBRE DIA. 28mm S/COSTURA CLASSE "A" Pç 3

BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIA. 22x15 CLASSE "A" Pç 26

BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIA. 28x22 CLASSE "A" Pç 2

BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIA. 28x15CLASSE "A" Pç 2

VÁLVULA ESFERA DIA.15mm LATÃO Pç 26

VÁLVULA ESFERA DIA. 22mm LATÃO Pç 0

VÁLVULA ESFERA DIA. 28mm LATÃO Pç 0

CONECTOR MACHO BRONZE DIA. 15mm x 1/2" ELUMA Pç 52

CONECTOR MACHO BRONZE DIA. 22mm x 3/4" ELUMA Pç 0

CONECTOR MACHO BRONZE DIA. 28mm x 1" ELUMA Pç 0

LUVA PASSANTE COBRE DIM. 15mm Pç 45

LUVA PASSANTE COBRE DIM. 22mm Pç 15

LUVA PASSANTE COBRE DIM. 28mm Pç 0

PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO (Existente) Pç 0

PAINEL DE ALARME DE VÁCUO  (Existente) Pç 0

PAINEL DE ALARME DE AR MEDICINAL  (Existente) Pç 0

POSTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO Pç 26

POSTO DE CONSUMO DE AR MEDICINAL Pç 27

POSTO DE CONSUMO DE VÁCUO Pç 10

SOLDA PRATA kg 2.0

ANEXO I - LISTA DE MATERIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN. QUANTIDADE.

PROJETO GM DA URGÊNCIA, EMERGÊNCIA- HOSPITAL ESTRELA


